
SZATNIE PERSONELU - POMIESZCZENIA TECHNICZNE
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3. Przejścia przez ściany wydzielenia pożarowego uszczelnić z klasą EI ścian i stropów.

2. W przestrzeni międzystropowej kable mocować na uchwytach, 

1. Instalacje linii wyłączników p.poż. wykonać kablem HDGS(żo) 3x1.5 PH90/FE180 
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Instalacja wyłączników poż. PWP - PIWNICA

PROJEKT  BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Rys. nr

Temat:

Inwestor:

Branża: Stadium:

Zadanie:

Skala:

Data:

ELEKTRYCZNA

Adres Inwestycji:

06-400 CIECHANÓW

fax. +48 23 672-29-80
tel.  +48 23 672-29-64

e-mail: biuro@wpui.pl

ul. Warszawska 70

Sprawdzający:Projektant:

PWP1

Przewody HDGS(żo) 3x1.5 PH90/FE180 

Od wyłączników PWP do Przetwor. UPS w pom. G005

- wyłączenie UPS'a Sal Operacyjnych

Przewody HDGS(żo) 3x1.5 PH90/FE180 

Krosy od UPS'ów w pom. H002 i A003 do UPS'ów w pom. G004, F006  

- wyłączenie 2 UPS'ów w pom. G004 i F006

Przewody HDGS(żo) 3x1.5 PH90/FE180 

Od wyłączników PWP do UPS'ów w pom. H002 i A003 

- wyłączenie 2 kolejnych UPS'ów w pom. H002 i A003

Przewody HDGS(żo) 3x1.5 PH90/FE180 

Krosy od rozdzielnic w pom. H002 i A003 do rozdzielnic

w pom. G004, F006, K005, R006

Przewody HDGS(żo) 3x1.5 PH90/FE180 

Od wyłączników PWP do rozdzielnic w pom. H002 i A003 

- wyłączenie 2 rozdzielnic głównych w pom. H002 i A003

Schemat ideowy wył. pożarowych rozdz. R006

PROJEKT  BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Rys. nr

Temat:

Inwestor:

Branża: Stadium:

Zadanie:

Skala:

Data:

ELEKTRYCZNA

Adres Inwestycji:

06-400 CIECHANÓW

fax. +48 23 672-29-80
tel.  +48 23 672-29-64

e-mail: biuro@wpui.pl

ul. Warszawska 70

Sprawdzający:Projektant:

IPWP

- wyłączenie 4 kolejnych rozdzielnic w pom. G004, F006, K005, R006


