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Do wszystkich,
ktorzy pobrali zapytanie

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawe akumulatoréw zelowych do UPS

Samodzielny Publiczny Zespot Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na zapytania
udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Szczelne bezobslugowe akumulatory olowiowo-kwasowe (VRLA) wykonuje si¢ w dwoch
technologiach: AGM i zelowej. W zasilaczach UPS przewaznie stosowane sa akumulatory AGM,
poniewaz UPS ma okre§lona warto§¢ napiecia odcigcia, bezpieczna dla technologii AGM i nie
wymaga od nich pradéw rozruchowych. Akumulatory wykonane w technologii AGM majg nizszg
rezystancje wewnetrzng i dlatego idealnie nadaja si¢ do rozladowan duzymi pradami np. w
zasilaczach UPS. Ponadto akumulatory zelowe o tej samej pojemnosci co AGM wykazuja gorsze
charakterystyki rozladowania, dlatego tez, aby otrzyma¢ podobny czas podtrzymania dla tego
samego zasilacza, musimy stosowa¢ bateri¢ akumulatoréw o wyzszej pojemnosci, co podnosi
koszty inwestycji. Czy Zamawiajacy dopuszcza dostawe akumulatoréw o pojemno$ci minimum
7Ah i napieciu 12V wykonanych w technologii AGM?

Odp: Zamawiajacy nie dopuszcza w/w akumulatorow.
Pytanie 2

Co Zamawiajgcy rozumie poprzez zapis w pkt. 6 zalacgnika nr 2 ,,Zestawienie parametrow
technicznych” - akumulator ,,przystosowany do pracy w kazdej pozycji”?

Odp: Akumulatory sg zamontowane w pozycji lezacej.
Pytanie 3

Prosimy o wyszczegélnienie wymaganych pozycji eksploatacji akumulatoréw i wskazanie
specjalnych warunkéw posadowienia akumulatoréw w pomieszczeniu UPS, powodujgcych
zapisanie takiego wymogu w specyfikacji.

Odp: Pozycja lezaca, zaciskami w bok.
Pytanie 4




Czy Zamawiajacy dopuszcza dostawe akumulatoréw o standardowych wymiarach dla
pojemnosci 7Ah tj. dlugo§¢ 151 mm x szerokos$é 65 mm x wysoko$é z zaciskami 100 mm?

Odp: Zamawiajacy dopuszcza dostawe w/w akumulatordw.
Pytanie 5

Prosimy o wskazanie dopuszczalnej tolerancji w milimetrach od wymiaréw wskazanych w pkt. 9
zalacznika nr 2 ,,Zestawienia parametréw technicznych”, np. +/-3 mm.

Odp: Zamawiajacy dopuszcza tolerancje: dlugoséé +/- 1 mm, szeroko$¢ +/- 3 mm, wysokos$é +/- Imm.
Pytanie 6

Czy Zamawiajacy wymaga dostawy akumulatoréw o projektowanej zywotno$ci 10-12 lat wedlug
klasyfikacji Eurobat?

Odp: Zamawiajacy nie wymaga w/w zywotnos$ci.




